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※第三者機関（計量証明登録事業者）による分析

排出水（放流水）の水質分析結果

単位 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 基準値

試料採取年月日 R3.4.6 R3.5.11 R3.6.8 R3.7.6 R3.8.10 R3.9.7 R3.10.5 R3.11.2 R3.12.2 R4.1.17 R4.2.4 R4.3.1

ｐＨ ／℃ 7.0（22.0） 6.8（22.0） 7.0（25.5） 6.9（21.0） 7.9（23.0） 6.8（20.5） 7.2（24.0） 7.1（18.5） 7.4（19.0） 7.2（18.0） 7.4（17.5） 7.0（17.0） 5.8～8.6

ＳＳ ｍｇ／ℓ 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 2未満 60以下 

大腸菌群数 個／㎤ 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 30未満 3,000以下

ＣＯＤ ｍｇ／ℓ 7.2 5.6 3.8 4.7 7.0 7.0 4.3 6.1 7.8 4.8 5.2 4.8 30以下

ＢＯＤ ｍｇ／ℓ 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 1未満 2 1未満 1 1未満 30以下 

Ｔ－Ｎ ｍｇ／ℓ 1.7 2.5 1.7 1.8 1.8 2.0 2.6 1.7 1.8 1.5 1.6 1.6 35以下

Ｔ－Ｐ ｍｇ／ℓ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 0.1未満 2以下

塩化物イオン ｍｇ／ℓ 120 120 100 110 110 100 100 120 120 120 110 120 -

アンモニア性窒素 ｍｇ／ℓ - - - - 0.1未満 - 0.1未満 - - - - - -

亜硝酸性窒素 ｍｇ／ℓ - - - - 0.1未満 - 0.1未満 - - - - - -

硝酸性窒素 ｍｇ／ℓ - - - - 0.9 - 1.7 - - - - - -

ほう素及びその化合物 ｍｇ／ℓ - - - - 0.1未満 - 0.1未満 - - - - - 10以下 

ふっ素及びその化合物 ｍｇ／ℓ - - - - 0.2未満 - 0.2未満 - - - - - 8以下　

基準値は次による

※１　水質汚濁防止法「排水基準を定める省令」

※２　水質汚濁防止法「埼玉県生活環境保全条例」


